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Certifikat

0 méreni pruvzdusnosti budovy

Budova:
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Majitelé:

T L S e A S T —
Dodavatel stavby:

KARON, s.r.0., Prostéjovicky 97, Plumlov, IC: 46343768

Datum méreni: 16.11.2011

Intenzita vymény vzduchu pfi tlakovém rozdilu 50 Pa podle CSN EN
13829, Metoda B :

= 0,21 1/h

PoZzadovana hodnota podle TNI 73 0329 :

nson < 1,51/h
Vysledky méfeni spliiuji doporuceni pfedpisu.
EZK CZ s.r.0., Ing. Zbysek Kubicek .50 e S .
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Certifikat
o méfeni pruvzdusnosti budovy

Budova:

e . O e cm——— W — o O— -
Majitelé:

W e e e o e b omm— W —
Dodavatel stavby:

KARON, s.r.0., Prostéjovicky 97, Plumlov

Datum méfeni: 11.10.2010

Intenzita vymény vzduchu p¥i tlakovém rozdilu 50 Pa podle CSN EN
13829, Metoda B :

nso = 0,21 1/h

Pozadovana hodnota podle TNI 73 0329 :

nson < 0,61/h

Vysledky méfeni spliiuji doporuéeni pfedpisu.

EZK CZ s.r.0, Ing. Zby3ek Kubicek 40, ZOEIK W

Podbalohorské 739
~ 150 00 Praha 5
E 14O 25723 383
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Certifikat

0 méfeni privzdusnosti budovy
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Budova:

- - B

Stavebnik / majitel:

L J

Dodavatel stavby:

Vb AAAN LA

F
a J,'q‘-
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KARON, s.1.0., Prost&jovicky 97, Plumlov, IC: 46343768
Datum méfeni; 14.1.2013
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Intenzita vymény vzduchu pfi tlakovém mzd:lu 50 Pa podle CSN EN
13829, Metnda B:

-
é nsg = 0,14 1/h
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Pozadovana hodnota podle TNI 73 0329 :
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nson < 0,61/h
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Vysledky méfeni spliuji déporué’eni predpisu.

Y L. 5.1.0. '
EZK CZ sr.0,, Ing. Zbysek Kubitek ~ £2.7.272, Eﬁ%ﬁm S

Podci 1315, TED 12 voonoe




Certifikat

o0 méfeni pruvzdusnosti budovy
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Budova:

T —— B e W W W ——
Stavebnik / majitel:

e Bt R
Dodavatel stavby:

KARON, s.r.0., Prostéjovicky 97, Plumlov, IC: 46343768

Datum mérfeni: 28. 5. 2012

Intenzita vymény vzduchu pfi tlakovém rozdilu 50 Pa podle CSN EN
13829, Metoda B :

nso = 0,21 1/h

PoZzadovana hodnota podle TNI 73 0329 :

NsoN < 0,6 1/h

Vysledky méfeni spliiuji doporuceni predpisu.
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EZK CZ s.r.0., Ing. Zby3ek Kubicek : B s
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Certifikat

0 méieni priavzdudnosti budovy

Budova:
W A —— * - L = p— -
Stavebnik / majitel:
—_ e I - — — L - - - B B
Dodavatel stavby:

KARON, s.r.0., Prost&jovicky 97, Plumlov, IC: 46343768
Datum méfeni: 28.5.2012

Intenzita vimény vzduchu pfi tlakovém rozdilu 50 Pa podle CSN EN
13829, Metoda B :

nso = 0,15 1/h

Pozadovana hodnota podle TNI 73 0329 :

N50,N < 0 ,6 1 / h
Vysledky méfeni spliiuji doporuceni piedpisu.

EZK CZ s.r.0., Ing. Zby$ek Kubicek Lle. 2o ¥ W Prana s

YIS OIC U2 osranes
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Polr 13 15. 763 12 Vizowies



Isocell GmbH.
BahnhofstralBe 36
A-5202 Neumarkt am Wallersee I S O C E LL

Tel.: +43/ 6216/ 4108-0
Fax- +43/ 6216/ 7979 N A S R |

www. isocell.at

Certifikat
o vzduchotésnosti budovy

Budova — —

pii méreni vzduchotésnosti dne
02.10.2012

dosahla nasledujici hodnoty propustnosti vzduchu
nsg = 0,1 1/h
Pfipustna hranice propustnosti vzduchu podle €SN 073 540-2 platici pro budovy s
pfirozenym vétranim
Nso = 4,5 1/h
pro budovy s nucenym vétranim
nsg=1,51/h
pro budovy s nucenym vétranim se zpétnym ziskavanim tepla
nsg = 1,0 1/h
pro budovy s nucenym vétranim se zpétnym ziskavanim tepla v pasivnich domech
nsg = 0,6 1/h

Mé&teni bylo provedeno podle CSN EN 13829 | druh méfeni Al B
Tento certifikat je platny pouze ve spojeni s danym dokumentemn o méfeni (ma celkem 4 strany).

ISQCELL Gmbtk
ELR Lt _G:,-" )

Ceské Budsjovice 03.10. 2012 el

Misto Datum Podpis



RADJON

MORATAMISLAY PALECEN

Certifikat

o0 méreni pruvzdusnosti budovy

Budova:

Lochenice

Datum méfeni: 10.3.2010
Intenzita vymény vzduchu pfi 50 Pa
podie CSN EN 13829, Metoda B

n s = 0,14 1m

Vysledky méfeni spifiuji pozadavky predpisu / projektu

14.3.2010 ;'

Mgr.Stanislav Palecek www radion.cz
ojlikova 2406
9 01 Rakowvnik

Asoclace Blower Door CZ
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